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Несоблюдение стандарта преследуется по закону 

1. Настоящий стандарт распространяется на направляющие
плиты для хомутовых и приварных скользящих направляющих 
опор станционных п турбинных трубопроводов из бесшовных труб 
наружным диаметром 57—720 мм и из электросвариых труб на
ружным диаметром 530— 1420 мм для ТЭС и АЭС. 

2. Конструкция, размеры и материал деталей должны соответ
ствовать указанным на чертеже и в таблице. 

3. Сварку производить электродами типа Э46А ГОСТ 9467—75.
4. Маркировать: обозначение по стандарту, товарный знак.
5. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
Издание с Изменением Ш 1, утвержденным в ноябре 1980 г. 

108 «йГрскоек Ь ШЪг 

ОСТ 108.275.41-80 Плиты направляющие для опор трубопроводов ТЭС и АЭС

http://0l.01.8fl
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* Размеры для справок. 
** Электросварные трубы. 
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Пример условного обозначения направляющей плиты исполнения 12 для скользящей направляю
щей опоры трубопровода наружным диаметром 377 мм: 

П Л И Т А 377 I20CT 108.275.41—80 




